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1. Presentación del sistema  
La instalación de un recuperador consiste en intercalar entre el compresor y el condensador de aire un intercambiador de 
calor con refrigerante / agua, con el objetivo de calentar el agua aprovechando el calor extraído de la cámara fría cuando 
se procede a su refrigeración y mantenimiento de la temperatura. El refrigerante transporta la energía térmica desde la 
cámara frigorífica (evaporador) hasta el recuperador donde cede las calorías al agua que ve cómo aumenta su 
temperatura. El intercambiador de calor se presenta en forma de intercambiador con placas soldadas (el número de 
placas varía en función de la potencia del grupo frigorífico).  

Los recuperadores tradicionales solo recuperan el atemperamiento 
de los gases calientes, lo cual representa únicamente el 15 o el 20% 
de la energía recuperable. En este caso, la temperatura de 
intercambio de calor está poco controlada: es alta en verano y baja 
en invierno. 

El recuperador de calor Boostherm aprovecha todo el calor de 
condensación emitido por el grupo de frío, lo que permite calentar el 
agua muy rápidamente y garantizar una temperatura mínima de 
55°C incluso en condiciones difíciles. 

Esto nos permite plantear la instalación de un recuperador 
Boostherm incluso en instalaciones con pequeñas potencias 
(mínimo aconsejado = 1kW).  

 

Boostherm opera siguiendo 2 modos de funcionamiento sucesivos en el curso de un mismo ciclo de refrigeración.  

1/ Al principio del ciclo, el modo «condensador de agua» prioriza el calentamiento del agua y el rendimiento energético 
global en tanto que la temperatura del agua permite condensar el fluido en el recuperador. La ventilación del condensador 
de la instalación está detenida: el calor extraído de la cámara y el calor generado por el compresor se transfieren 
íntegramente al agua a través del intercambiador de calor. 
La regulación electrónica de Boostherm hace variar el caudal de la bomba para garantizar una temperatura del agua de 
55°C a la salida del intercambiador. El agua del acumulador se precalienta muy rápidamente sea cual sea la temperatura 
ambiente. La presión de condensación del fluido se mide mediante la regulación electrónica y se activa una alerta si se 
detecta alguna anomalía (por ejemplo, para la prevención de fugas). 
 
2/ Cuando se ha precalentado toda el agua, su temperatura no permite condensar más el fluido en el recuperador. El 
sistema pasa entonces al modo «atemperador». La regulación electrónica acciona el condensador de la instalación. En 
función de la temperatura ambiente y de las características del fluido, el intercambiador recupera una parte del calor y 
eleva la temperatura del agua (hasta 65°C y más). El calor residual se evacua a través del condensador. 
 

Cantidad de calor recuperada con el 
sistema DCT 

Compresión 

Evaporación 

Recuperación 

Condensación 
Atemperador  
clásico AP 

BP 
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Calentar el agua en una única pasada por el intercambiador: ¿cómo y con qué fin? 

El principio de funcionamiento de Boostherm llamado DCTá se basa en la condensación completa del 
refrigerante que permite recuperar toda la energía emitida por el fluido durante la fase de atemperamiento y 
de condensación. 

Para poder realizar una condensación total, Boostherm aprovecha el agua fría de la red almacenada debajo 
del acumulador poniéndola en circulación en el intercambiador de calor del sistema a contracorriente del 
refrigerante: modo «condensador de agua». La subida de la temperatura del agua en el intercambiador se 
lleva a cabo en una sola pasada: el agua se caliente hasta los 55°C aprovechando el calor latente de la 
condensación y el calor sensible del atemperamiento.  

El rendimiento de los intercambiadores de placas combinado con la circulación del agua a 
contracorriente del fluido permite calentar el agua a una temperatura más elevada que la temperatura 
de condensación. 

El siguiente gráfico ilustra los regímenes de temperatura en el recuperador de calor que equipan el grupo en el R404a de 
una cámara fría negativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El calentamiento del agua a 55°C en una sola pasada en el intercambiador permite: 

- producir volúmenes de agua importantes a una temperatura cuya explotación presenta un interés (ACS o 
calefacción) y en un plazo corto. 
 

- controlar la temperatura de condensación: mientras el modo «condensador de agua» esté activo, el agua se 
precalienta a 55°C. El sistema funciona entonces bajo un régimen establecido para el cual el intercambiador 
tiene las dimensiones adecuadas; el intercambio térmico es óptimo y los rendimientos frigoríficos del compresor 
no se han degradado, y siempre se respetan las envolturas de funcionamiento. 
 

- obtener un balance energético muy positivo: el aumento de la presión de condensación que puede elevarse en 
determinados casos queda ampliamente compensado por la recuperación de calor: 
ü el eventual exceso de consumo del compresor es recuperado totalmente en forma de calor por el sistema 

de recuperación Boostherm y se concentra en un breve plazo de tiempo. 
ü el COR global (producción frigorífica + recuperación de calor / energía consumida) es excelente sea cual 

sea el período del año: la temperatura ambiente no tiene ninguna influencia en los rendimientos de 
recuperación.  
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ü Protecciones del sistema:  
 

Intercambiadores de doble pared: 
 

Los intercambiadores de placas soldadas que se usan en los recuperadores Boostherm están equipados 
con 2 placas de separación entre el refrigerante y el agua (a diferencia de los intercambiadores soldados 
clásicos).  
 
Si un día se produjera una fuga interna, la segunda pared del intercambiador sería una barrera fiable. Este 
truco técnico permite identificar visualmente una posible fuga (en la parte externa del intercambiador) con 
tiempo e implantar inmediatamente las acciones correctoras necesarias. Los intercambiadores utilizados 
para Boostherm presentan una presión de servicio de 45 bares para ofrecer una mejor fiabilidad a o largo 
del tiempo gracias a una fuerte soldadura de cobre y a unas placas con un diseño sólido. 

 
Seguridad de alta presión: 
 

Los recuperadores de calor Boostherm están equipados con un sensor de presión que vuelve  a poner en 
marcha la ventilación del condensador en caso de presión demasiado elevada y ello de forma independiente 
a las condiciones de recuperación de calor. Por ejemplo, para un grupo de condensación de aire que 
funciona en el R404a, si la presión de AP alcanza los 24 bares durante el ciclo «condensación de agua», 
la ventilación del condensador se reactivará de forma automática. 
Esta seguridad permite a la instalación garantizar la refrigeración incluso en caso de anomalía a nivel de la 
recuperación del calor. 

 
Lógica «Normalmente cerrado»: 
 

La regulación Boostherm consiste en desactivar los ventiladores del condensador de aire durante el modo 
«condensación de agua»: el control de los ventiladores está gestionado por contactos del tipo NC 
(normalmente cerrado). Esto permite garantizar una alimentación de los ventiladores de forma continua si 
fuera necesario. Si el recuperador de calor ya no recibe alimentación eléctrica, la instalación frigorífica 
funciona de forma estándar y Boostherm ya no tiene ninguna influencia sobre su comportamiento. La placa 
base electrónica Boostherm también está protegida por un fusible. 

 
Protección contra la congelación: 
 

El sistema Boostherm está protegido contra los riesgos relacionados con la congelación del agua; los 
sensores de temperatura permiten medir la temperatura ambiente y activar una circulación forzada del agua 
entre el recuperador y el acumulador de almacenamiento. También hay disponible un contacto NA para 
controlar uno o más cables de calefacción. 

 
 

Detección de fugas: 
 
La regulación electrónica Boostherm analiza la presión de condensación durante el modo «condensador 
de agua». En caso de fuga del refrigerante, se detecta una presión de condensación demasiado débil y se 
activa una alarma antes de que la fuga active el presostato BP de la instalación y provoque su parada. 

 
 

ü Puntos esenciales del dimensionamiento: 
 

- Boostherm ha sido diseñado para lograr la condensación total del fluido durante el modo «condensador de agua». Los 
intercambiadores seleccionados también permiten minimizar las pérdidas de carga en el retorno del compresor (máx. 
50 kPa) durante el modo «atemperamiento» (refrigerante en fase de vapor). 
 

- Los diámetros de las conexiones frigoríficas están adaptados a los diámetros de retorno de los compresores que se 
van a equipar. 
 

- Todos los componentes tienen la certificación PED. 
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2. Dimensionamiento de las instalaciones 
I. Boostherm selección de la unidad de recuperación de calor: 

 

ü Simulador Boostherm en línea: 
Alcanzar rápidamente el dimensionamiento del modulo Boostherm con el simulador : http://boostherm.com/Simulator/ 
 
Esta herramienta de simulación permite a los instaladores y usuarios realizar un estudio técnico-económico para la 
instalación de un sistema de recuperación de calor Boostherm en un proyecto de producción de agua caliente y editarlo 
en un archivo PDF. 
 
A la diferencia del método de dimensionamiento completo (ver más adelante), el simulador permite de calcular la 
capacidad de condensación basada en el volumen de la cámara fría o de la potencia frigorífica media. También, es posible 
de utilizar las tablas del simulador si la marca y el modelo de compresor esta conocido. 
 
En caso de utilización de uno software para encontrar la capacidad de condensación para un compresor, hay que respetar 
las condiciones de dimensionamiento utilizadas por el simulador: 
 Å Refrigeración Positiva: P condensación especificado para: Tk = 48ºC, Te=Te promedio, SR = 0K, SH = 10K 
 Å Refrigeración Negativa: P condensación especificado para: Tk = 45ºC, Te=Te promedio, SR = 0K, SH = 10K 
 
El simulador realiza el dimensionamiento de forma automática con la temperatura media de evaporación y la temperatura 
máxima (°C) de evaporación indicada por el usuario. 
 

ü Método de dimensionamiento completo: 
 
1/ Determinar la potencia térmica en el condensador del grupo  frigorífico mediante el software del fabricante: 
a/ Ejecutar el software del fabricante y, en la parte de los compresores, seleccionar la referencia de los compresores. Se 
debe prestar atención a la selección del refrigerante, la tensión y la frecuencia. 
 
b/ En función de la aplicación, introducir los siguientes datos (utilización del software en modo "condiciones 
personalizadas"): 
 

Aplicación refrigeración positiva / media temperatura 
 

Aplicación refrigeración negativa / baja temperatura 

Tk = 48°C Tk = 45°C 

To = temperatura máxima de evaporación en funcionamiento normal. Se puede obtener 

una buena aproximación descontando 10°C de la temperatura objetivo en 
funcionamiento normal (temperatura de la cámara - 10°C). 
SH = 10K  ;  SR = 0K 

 
c/ Aumentar la potencia térmica en el condensador; si no se dispone de este dato, sumar la potencia frigorífica a la 
potencia eléctrica absorbida para obtener la potencia térmica. 
 
2/ Comprobar el refrigerante y seleccionar el módulo Boostherm correspondiente:  
 

 Rango de potencia admisible 

Modelo R404a, R407f y R22 
R134a, R407a, R448a 

y R449a  
R407c R410a 

Boostherm 5 kW 1 à 5 kW 1 à 4kW 1 à 5 kW 1 à 4 kW 

Boostherm 10 kW 5 à 10 kW 4 à 8 kW 5 à 9 kW 4 à 7 kW 

Boostherm 20 kW 10 à 20 kW 8 à 16 kW 9 à 15 kW 7 à 14 kW 

Boostherm 45 kW 20 à 45 kW 16 à 36 kW 15 à 35 kW 14 à 31 kW 

Boostherm 70 kW 45 à 70 kW 36 à 56 kW 35 à 54 kW 31 à 48 kW 

Boostherm 100 kW 70 à 100 kW 56 à 80 kW 54 à 77 kW 48 à 69 kW 

 
Observación:  
      En el caso que el agua esté tratada con glicol, aplicar un 

factor de corrección a la potencia térmica. 
% Glicol 30% 40% 

Factor de corrección 1,2 1,3 

http://boostherm.com/Simulator/
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Ejemplo 1: Grupo frigorífico equipado con un compresor semi-hermético; R134a, (refrigeración positiva) 
Tk=48°C, SR=0K et SH=10K. 
 
No tener en cuentar la temperatura media/estándar de  
evaporación pero utilizar la temperatura máxima de  
evaporación. (final de un ciclo de descarche por ejemplo) 
 => Te max = 0 ° C 

     
            Potencia térmica recuperable  = 52.60 kW 
 
Lectura a la tabla, página anterior por el R134a:  
 
Ÿ Potencia del módulo Boostherm = 70 kW  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2: Grupo frigorífico equipado con un compresor Tecumseh CAJ9513Z - 220/240V-50Hz R404a (refrigeración positiva). 

 
 
 
Temperatura de consigna de la cámara = 2°C 
Temperatura máxima de la cámara = 5°C 
Temperatura máxima de evaporación = -5°C 
 
Potencia térmica recuperable? 
= Potencia frigorífica + Potencia absorbida  
= 1843+1102 = 2945 W 
 

" Potencia del módulo Boostherm = 5 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Caso particular de las centrales frigoríficas: 
 
Seleccionar la potencia del módulo a 100% de la potencia térmica de la central.  
 
Si la potencia térmica es superior a 100 kW, se podría considerar la opción de un montaje en derivación con válvulas de 
modulación para recuperar una parte del calor: página 18-19. Consúltenos para obtener más información. 
 
 
 
Alcanzar rápidamente el dimensionamiento del modulo Boostherm con el simulador : http://boostherm.com/Simulator/ 

 

http://boostherm.com/Simulator/
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II. Rendimiento de la recuperación / Cálculo de retorno de la inversión: 
 
Alcanzar rápidamente el dimensionamiento del modulo Boostherm con el simulador : http://boostherm.com/Simulator/ 
 

ü Volúmenes de agua calentada: (basarse en la temperatura media de evaporación)  
 

Potencia recuperable W 

V
o

lú
m

e
n

e
s
 e

s
ti

m
a
d

o
s
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e

 a
g

u
a

 
c
a
le

n
ta

d
a
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e
 1

2
 a

 5
5
°C

 (
li
tr

o
s
):

 

Duración del funcionamiento en horas 

1 4 12 16 

1.000 16 64 192 256 

2.000 32 128 385 514 

4.000 65 259 777 1.035 

5.000 81 325 974 1.299 

10.000 165 661 1.983 2.644 

20.000 342 1.368 4.105 5.474 

30.000 531 2.122 6.367 8.489 

40.000 731 2.922 8.767 11.690 

50.000 942 3.769 11.307 15.076 

70.000 1.400 5.601 16.804 22.406 

100.000 1 957 7 828 19 570 29 355 

El potencial de calefacción debe ser sistemáticamente comparado con las necesidades diarias de agua caliente de la 
instalación teniendo en cuenta los picos de consumo (si los hay). Asimismo es necesario evaluar los tiempos de 
funcionamiento de los grupos frigoríficos que estarán equipados con un recuperador. En el caso de las centrales, también 
es importante tener en cuenta los períodos en los que algunos compresores estarán detenidos. 
 

El potencial de calefacción de 12 a 55°C se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

╠□
ὖ Ὧz

τσzτρψυ
σzφππ╟ ▓zz Ȣ  

- ὗά: potencial de calefacción de 12 a 55°C en L/h. 

- ὖ: potencia térmica recuperable en vatios. 
- Ὧ: factor de corrección  

Potencia recuperable (W) P inferior a 10.000 10.000<P<20.000 20.000<P<45.000 45.000<P<100.000 

Factor de corrección k 0,8 0,85 0,9 0,95 

 

Ejemplo: Potencia térmica = 3.500 W ü Qm = 3.500 x 0,8 x 0,02 = 56 ü Potencial de calefacción = 56 litros / hora 
 

ü Ahorros estimados en función de las necesidades de agua caliente sanitaria: 

Necesidades ACS  
(L/día) 

300 500 750 1.000 1.500 3.000 5.000 7.500 10.000 20.000 

Ahorros (kWh/año) 4.500 7.500 11.250 15.000 22.500 45.000 75.000 112.500 150.000 299.900 

Base: 6 días trabajados por semana x 50 semanas. 

Cálculo de ahorros realizables en función de las necesidades de ACS: 

╔╬▫ υυρςz ὠᶻ
τȟρψυ

σφππ
ὐz Ȣ ╥z ╙z 

- Ὁὧέ: ahorros anuales estimados (kWh/año) 

- ὠ consumo (L/día). 

- ὐ número de días por año durante los cuales se consume el volumen ὠ(día). 
 

Ejemplo: Consumo 1.500 litros / día x 300 días x 0,05 = 22.500 ü Ahorro anual estimado = 22.500 kWh 
Nota: El cálculo no tiene en cuenta el calor adicional recuperado en modo atemperamiento. 

 

ü Retorno de la inversión: 

El cálculo de retorno de la inversión es el mismo sea cual sea la energía utilizada para generar el ACS: 

╡╞╘
╘╬

╔╬▫zΌ▓╦▐
  

- ΌὯὡὬ: coste de la energ²a en ú/kWh 

- Ὅὧ: Inversi·n (ú) 

╡╞╘: Tiempo de retorno de la inversión en años 

III. Selección del acumulador  y dimensionamiento del pico eléctrico: 

http://boostherm.com/Simulator/
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Con el fin de controlar la temperatura del agua, recomendamos optar por un acumulador Boostherm que permita tener acceso 
simultáneamente a 2 niveles de temperatura distintos: agua prealentada (55°C mín.) y agua caliente (hasta 75°C en 
función de la consigna ajustada) que haya experimentado un complemento de calefacción gracias a una resistencia 
eléctrica instalada en el tercio superior o a media altura del acumulador.  
Nota importante: Se recomienda el uso de acumuladores de acero inoxidable para aguas particularmente agresivas (TH 

< 8°f); el contenido de cloro debe ser inferior a 30 mg/litro. 
 

Otra solución consiste en un calentador de agua estándar que se puede añadir en serie a un calentador de agua existente 
con el fin de almacenar el agua precalentada producida por el recuperador.  También se puede utilizar el calentador de agua 

presente a nivel de la instalación. Para más detalles, vea el capítulo 4. 

 
A continuación se indican los volúmenes intermedios:  
ü Volumen acumulador mínimo (L): 

Modelo Acumulador intermedio* Acumulador Boostherm 

5 kW 100 300 

10 kW 200 500 

20 kW 300 500 

45 kW 500 750 

70 kW 750 1.000 

100 kW 1.500 2.000 

* Se puede utilizar la siguiente relación: 15 L/kW recuperados 
 

ü Volúmenes calentados mediante la resistencia eléctrica (L): 

Capacidad 
Volumen zona ACS 

posición 1/2 (L) 
Volumen zona ACS 

posición 1/3 (L) 

300 L 135 x 

500 L 205 133 

750 L 342 237 

1.000 L 450 312 

1.500 L 676 468 

2.000 L 877 600 

3.000 L 1.460 970 

5.000 L 2.514 1.542 
 

ü Potencia de la resistencia eléctrica: 

Se puede determinar la potencia mínima de la resistencia eléctrica suplementaria si se conocen los perfiles de consumo 
y los niveles de temperatura de agua caliente de la instalación que se va a equipar. 
Atención: Para poder aplicar esta fórmula, es necesario asegurarse de que el potencial de recuperación sea suficiente 
para alimentar la zona suplementaria con agua precalentada. 
 

╟►ï■▄╬◄Ȣ ╥▐zЎ╣z Ȣ  

- ὖὶïὰὩὧὸȢ: potencia mínima de la resistencia eléctrica (W). 

- ὠὬ: volumen que calentar por hora (L). 
- ЎὝ: Temperatura de agua caliente deseada - 55°C. 

 

Ejemplo: Necesidad de 700 litros de agua a 65°C por hora. Potencial de recuperación 1.300 l/h >> 700 l/h. 
  Prelec. = 700 x (65-55)*1,16 = 8.120 W  ü Potencia de la resistencia = 9 kW 

 

ü Control del complemento mediante Boostherm: 

La regulación Boostherm entrega una autorización de puesta en funcionamiento del complemento (contacto NA). El 
complemento debe estar equipado con alimentación independiente y ser capaz de gestionar de forma autónoma la 
temperatura de calefacción del termostato). Hay disponibles varios modos de funcionamiento: 

- Funcionamiento forzado durante un período determinado 
- Complemento diario con una duración programada (con inicio aplazado) 
- Complemento en alternancia con la recuperación (sin complemento cuando la recuperación está activa) 

Zona de 
almacenamiento  

agua caliente  
sanitario  

(suplemento  

si es necesario) 

Posición alta:  

resistencia 1/3 

Posición baja:  

resistencia 1/2 

~ 1/3 H 

Zona de 
almacenamiento de 

recuperación  
de calor 

~ 1/2 H 
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3. Especificaciones  
Módulo Boostherm: 

Modelo  

Conexión Circulador Contactos 
disponibles para 
el control de los 

ventiladores 

Poder de corte 
de los relés de 

los ventiladores 
(A/V AC) 

Sensor de 
presión AP 

R404a (bar) * 

Dimensiones HxLxP  
/ peso 

(mm) / (kg) 
Código  

Frigo. Agua 
Altura 
máx. 
(mCE) 

Caudal 
máx. 
(l/h) 

 BOOSTHERM 5 KW    1/2"  1/2" (15/21)   3 200 2 x NC  16A/250V AC   19/23    472x325x186 / 13,6 812305 

 BOOSTHERM 10 KW    5/8"  1/2" (15/21)   3 400 2 x NC  16A/250V AC    19/23    472x325x186 / 14,4 812310 

 BOOSTHERM 20 KW    5/8"   3/4" (20/27)   7 600 2 x NC  16A/250V AC  19/23    580x380x245 / 20,7 812320 

 BOOSTHERM 45 KW    7/8"  3/4" (20/27)   7 1400 2 x NC  16A/250V AC    19/23   580x380x245 / 26,8 812345 

 BOOSTHERM 70 KW    1"1/8  1" (26/34)   7 2200 2 x NC 16A/250V AC  19/23   580x380x245 / 32,2 812370 

BOOSTHERM 100 KW ECS 1"3/8 1"(26/34) 8 3100 2 x NC 16A/250V AC  19/23   765x480x245 / 40 812399 

BOOSTHERM 100 KW CH  1"3/8  1" (26/34)   12 4000 2 x NC 16A/250V AC  19/23   765x480x245 / 40 812599 

* Sensor de presión configurable para otros fluidos. 
 

Acumulador Boostherm: 

        Dimensiones (mm)     
 

Modelo 
Alimentación 

red 

Salida de 
agua caliente 

a elegir 

Circuito de 
realimentación 

de recuperación 
(3) 

Agua 
precalenta

da (3) 
Altura (1) Ø (2) 

Peso (kg) 
ATL / INOX 

Código 
Versión 

ATL 

Código 
Versión 
INOX (4) 

 BOOSTHERM 300L    M3/4"   M3/4"  o F1"     2 x M3/4"     Te 3F 3/4"    1570 550 75 / 75 810203 810503 

 BOOSTHERM 500L    M3/4"     M3/4"  o F1"     2 x M1"     Te 3F 1"    1790 650 100 / 110 810205 810505 

 BOOSTHERM 750L    M3/4"     M3/4"  o F1"     2 x M1"     Te 3F 1"   1925 800 135 / 120 810207 810507 

 BOOSTHERM 1000L    M3/4" ou F1"1/4     M3/4"  o F1"     2 x M1"     Te 3F 1"    2255 800 160 / 145 810210 810510 

 BOOSTHERM 1500L   F1"1/4 F1" o M2" 2 x M1"1/4 Te 3F 1"1/4  2290 1000   220 / 200  810215 810515 

 BOOSTHERM 2000L   F1"1/4 F1" o M2"  2 x M1"1/4  Te 3F 1"1/4 2035 1250  330 / 295 810220 810520 

 BOOSTHERM 3000L   F1"1/2 F1"1/4 o M2" 2 x M1"1/4 Te 3F 1"1/4 2785 1250 430 810230 - 

 BOOSTHERM 5000L F1"1/2 F1"1/4 o M2" 2 x M1"1/4 Te 3F 1"1/4 3365 1500 740 810250 - 
(1) Altura sin codo superior ni purgador de aire: altura total = altura + 200 mm 
(2) Sin revestimiento de aislamiento: diámetro total = diámetro tanque + 100 mm  
(3) Con el kit de conexiones incluido 
(4) Recomendados para las aguas particularmente agresivas (TH < 8°f) 

 

Resistencias eléctricas complementarias (con termostato de regulación y de seguridad / precableado: 2,2 m): 

Modelo 
Tensión de 

alimentación 
Intervalo de ajuste  

(°C) 

Termostatos de 
seguridad  

(°C) 

Ø conexión en 
acumulador 

Longitud pasador  
(mm) 

Código 

Resistencia 3kW IP65 Monofásica 230 V 30-70 90 1"1/2 200 821002 

Resistencia 3kW IP65 Trifásica 400 V 30-75 95 1"1/2 300 821003 

Resistencia 6kW IP65 Trifásica 400 V 30-75 95 1"1/2 600 821006 

Resistencia 9kW IP65 Trifásica 400 V 30-75 95 1"1/2 700 821009 

Resistencia 12kW IP65 Trifásica 400 V  30-75 95 1"1/2 850 821012 
 

Dispositivo desincrustante: (ver problemáticas de la calidad del agua en el capítulo 1 del manual de instrucciones) 

Modelo Ø de conexión 
Poder de filtración del cartucho 

filtrante  
Caudal máx. (l/h) Presión máx. (bar) Código 

Estación de tratamiento desincrustante y 
filtrado 

3/4"FF 25 µ aprox. 2000 8 820201 

 

Evaluación de los rendimientos / contadores: 

Modelo 
Ø conexión / longitud 

(mm) 
Caudal nominal 

(l/h) 
Caudal 

mín./máx. (l/h) 

Pérdida de carga en 
el caudal nominal 

(mbar) 

Presión 
máx. (bar) 

Código 

Contador de energía térmica * 3/4"MM / 110 1500 6 / 3000 75 16 829801 
Contador de distribución de agua fría DN15 3/4"MM / 110 1500 5000 nc 16 829804 
Contador de distribución de agua fría DN25 1"1/4 MM / 260 6300 78/7800 350 16 829805 

 

* Contador de energía térmica con ultrasonidos: permite medir la energía ahorrada con acumulación de kWh. Se instala en el 

circuito de realimentación de agua del recuperador entre la salida y el retorno. Pantalla LCD IP54 desplazable. Medidas 

complementarias: Caudal instant§neo, temperatura de salida y retorno, potencia instant§neaé Disponibles para los caudales y 

diámetros más importantes bajo pedido.  
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4. Esquemas tipos ACS 
ü Montaje con un acumulador Boostherm en modo combinado (almacenamiento agua precalentada y apoyo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Montaje con un acumulador intermedio en serie con el calentador de agua de la instalación (u otro puesto de 
producción de agua caliente sanitaria).  

Almacenamiento de 
agua  

precalentada 

Almacenamiento 
agua caliente 

Circuito del recuperador:  
Entrada = lado filtro de mallas. 

Agua caliente sanitaria 

Grupo de seguridad  
o válvula + válvula 

de retención 

Alimentación agua fría 

Calentador de 
agua u  

otro medio de 
producción de 

ACS 

Acumulador 
Boostherm 

utilizado como 
intermedio 

 
o 
 

Acumulador 
intermedio 
estándar 

 

Circuito del recuperador:  
Entrada = lado filtro de mallas. 
 

Grupo de 
seguridad o  
válvula + válvula 
de retención 
 

Agua caliente sanitaria 

Agua precalentada 

Alimentación agua fría 
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ü Montaje con 1 acumulador Boostherm combinado y 2 recuperadores Boostherm  
 

 
 
 
ü Montaje con 2 acumuladores Boostherm utilizados en modo intermedio en serie y 1 recuperador Boostherm  
  

  

Circuito principal  

 

Válvulas de retención:  
sobre cada retorno 

recuperador antes del 
colector 

 

Circuito secundario del recuperador  

 

Alimentación agua fría 

Agua caliente sanitaria 

Grupo de seguridad o  
válvula + válvula de 

retención 

 

Almacenamiento 
agua caliente 

Almacenamiento de 
agua  

precalentada 

Acumulador  
Boostherm n°1 
utilizado como 

intermedio 

Acumulador  
Boostherm n°2 
utilizado como 

intermedio 

Agua precalentada hacia el calentador de 
agua u otro medio de producción 

Grupo de seguridad o 
válvula 
 + válvula de retención 
 

Alimentación agua fría 

Circuito del 
recuperador:  
Entrada = lado filtro 
de mallas. 
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ü Montaje sobre calentador de agua existente (únicamente si el potencial de recuperación es superior a las 
necesidades de agua caliente)  

 
Ver las particularidades del cableado de la resistencia del acumulador en el capítulo 12 del manual de instrucciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Características de canalizaciones: 

Potencia máxima en 
el condensador 

Tubo de cobre Tubo multicapa 

Ø mín. aconsejado 
(mm) * 

Longitud máxima 
para el Ø mín. (m) 

Ø mín. aconsejado 
(mm) * 

Longitud máxima 
para el Ø mín. (m) 

5 kW 10/12 2 x 15 10/12 2 x 15 

10 kW 12/14 2 x 15 13/16 2 x 15 

20 kW 16/18 2 x 20 16/20 2 x 20 

45 kW 20/22 2 x 15 20/26 2 x 15 

70 kW 26/28 2 x 10 26/32 2 x 10 

100 kW 26/28 2 x 15 26/32 2 x 15 
*: Para Ø más grandes o potencias más débiles, las longitudes máximas podrán ser mayores.  
Las longitudes se ofrecen a título informativo, para casos particulares, consúltenos. 

  

Circuito del recuperador:  
Entrada = lado filtro de mallas. 
 

Agua caliente sanitaria 

Alimentación agua fría 

Grupo de seguridad o válvula + 
válvula de retención 
 

Calentador de 
agua 



 

 

Guía de selección 

 

15 Recuperadores de calor Boostherm 

 

5. Esquemas de tipos de calefacción 
ü Montaje como apoyo de caldera 

 
 
ü Montaje suelo radiante (calefacción a baja temperatura) 
 

 

Caldera 
 

Acumulador 
Boostherm 

utilizado como 
intermedio 

 

Regulación: 
apoyo de caldera + 

válvula de 3 vías 

Depósito de 
expansión 

 

Circulador  
controlado 
 

Llenado del circuito 

 

Hacia el circuito de 
calefacción 

 

Retorno del circuito de calefacción 

 

Acumulador 
Boostherm 

utilizado como 
intermedio 

 

Depósito de expansión 
 

Regulación: 
Válvula de vías  

y apoyo eventual 

Llenado del circuito 

 

Colector de ida del suelo radiante 
 

Colector de retorno del suelo radiante 
 

Retorno 25°C máx.* 

Retorno  

25°C máx.* 

* En modo de condensación de agua 

 

Preventor  de reflujo   














